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LABORATORIA BADAWCZE

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
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POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 4399/10/2016/F/6

Zleceniodawca:

Gminny Osrodek Sportu i Rekreacji w Ozarowie Mazowieckim 05-850 Ozaréw Mazowiecki ul. Szkolna 2a

Zlecenie Nr:

4399/10/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnos$ci w obszarze regulowanym prawnie).

*Podana warto$¢ stanowi réznice pomiedzy warto$cig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawarto$cig w wodzie doprowadzanej do ptywalni.

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru:

Kurek czerplany - woda po SUW do niecki rekreacyjnej

Przedmiot badania:
Adres poboru:

Miejsce poboru:
Urzadzenie aerozolujace:
Temp. pobranej probki:
Data i godzina:

Woda z ptywalni

05-850 Ozaréw Mazowiecki, Szkolna 2a
na terenie obiektu

brak

30,5 °C

24-11-2016 07:25

Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 X . . .
Probk : L M
Transport probek: JARS Sp. z 0.0. robkobiorea abu¢ Mariusz
Numer probki:  12619/11/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 24-11-2016 Data zakonczenia badan:  02-12-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno$¢** | N
Chlor wolny mg/l (A) PB-25/P wyd. 4 z dnia 29.06.2016 0.81
LL +0,16
Chlor zwigzany mg/l (A) PB-25/P wyd. 4 z dnia 29.06.2016 MZ-8 0.22
LL ’
02 £0,04
Potencjat utleniajaco- redukujacy mV (A) PB-247/P wyd. 2 z dn. 24.04.2015 830
LE | (redoks) (warto$¢ odniesiona do potencjatu £108
standardowe;j elektrody wodorowej)
Metnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-8 035
LK ’
03 +0,05
Azotany dla wody z ptywalni * mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-8 17
LK
20 =
MZ-8 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 2016)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyzej.
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** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnosza sie wytacznie do badanych probek . Niepewnos$¢ wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnos$ci z wyspecyfikowanymi
warto$ciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: Lt - Lajski, LK - Mystowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
05-12-2016 Kosycarz Grzegorz Doradca Analityczny

Korus Wioletta Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Mendel Jacek

Katarzyna Wyderska NIRRT
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