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BADAKIA

OSRODEK BADAN
SROIDOWISKA
| ZAGROZEN NATURALNYCH

Posiada akredytacje
AB 418 w zakresie:

Badan i pomiaréw

w srodowisku pracy:

* pobierania probek powietrza,

» oznaczania stezen substanciji
chemicznych i pytowych,

» pomiaru hatasu, drgan,
oswietlenia, pol elektro-
magnetycznych.

Badan i pomiaréw

w srodowisku ogoélnym:

* pobierania prébek gazéow
odlotowych,

» oznaczania stezen substanciji
chemicznych i pytowych
w gazach odlotowych,

* pomiaru emisji do powietrza,
hatasu, pdl elektromagne-
tycznych.

Pobierania prébek:

» wod powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,

* Sciekow,

« osadow sciekowych.

Badan fizyko-chemicznych:

* wodd i Sciekdw,

* wyciggow wodnych,

* osadow i odpadéw,

* gleb/gruntoéw,

« produktow naftowych,

* substancji chemicznych.

Badan mikrobiologicznych:

*wod,

+ osadow sciekowych.

Badan spalin pojazdéw

gorniczych.

CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o.

43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992

tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sagdowego nr KRS 0000067459, Kapitat Zaktadowy 3.700.000,00 zt

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 11176/ZL/20

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um.CBO-122/20 z dnia
31.12.2019

Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/20/00408
GMINNY OSRODEK SPORTU | REKREACJI W

OZAROWIE MAZOWIECKIM
05-850 OZAROW MAZOWIECKI, ul. SZKOLNA 2A

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w 7 prébkach.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 11.

Sprawozdanie sporzadzit: ]
Karolina Ciepty Inspektor ds. Badan Srodowiska i Zagrozen Naturalnych

Sprawozdanie autoryzowat:

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
Irena Malczyk Kierownik Pracowni Obstugi Klienta

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
mgr Katarzyna Ostrowska Kierownik Pracowni Analiz Fizykochemicznych i Biologicznych

Zatwierdzit: '
mgr Monika Mroczka Z-ca Dyrektora Osrodka Badan Srodowiska i
Zagrozen Naturalnych

Ledziny, dn. 28.07.2020
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CBIiDGP Sp. zo.0.

Nr 11176/ZL/20

z dnia 28.07.2020

Sprawozdanie z badan

Strona: 2

Stron: 11

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania

prébek:

Data dostarczenia probek: 21.07.2020

Stan prébek:

GMINNY OSRODEK SPORTU | REKREACJI W OZAROWIE MAZOWIECKIM
05-850 OZAROW MAZOWIECKI, SZKOLNA 2A

ul. Szkolna 2a, Ozaréw Mazowiecki

Probki pobrat:

Prébki dostarczyt:

bez zastrzezen

Pracownik CBiDGP

wg PN-EN ISO

19458:2007 (S.j*- A),

PN-ISO 5667-5:2017-10 /
IR-73/10.2019, wyd. | z
dnia 21.10.2019r. (S.j*- A)

Pracownik CBiDGP

Numer prébki 09863/02/S/20
Data/godzina pobierania probki 2020-07-21
Miejsce pobierania prébki / opis jacuzzi (niecka z aerozolem)
Rodzaj prébki Woda na ptywalniach
Zakres . .
Sj.* Parametr Metoda badawczg/ Jednostka | wykonania DOPUSZC,Za.Ine Stwerdzgn!e Wyniki badan / Niepewnos¢
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
PN-EN ISO
A Metnosé 7027-1:2016-09 INTU] 0.15-100 0.5 ZGODNY 0.36
Nefelometrycznie +0.05]
Indeks
A | nedmanganianowy | PN-EN SO 8467:2001 | ) o1 | 050 20.0 4 — 25
(Utlenialnos¢ z Miareczkowo
KMnO4) +0.2
Réznica pomiedzy
utlenialno$cig w
wodzie w niecce .
A basenowej, a w PN-E“Z;i(gziiazzom [mg/l O, >0.5 4 ZGODNY 1.6
wodzie
doprowadzonej do
ptywalni
Liczba .
A Pseudomonas PN';IiN ISO 15266'2009 [i-t-k./100ml] - 0 ZGODNY 0
aeruginosa Hry membranowe
Ogolna liczba
mikroorganizméw w .
A | 36+2°C po 48h na PN'PEN_'SO 62125'2004 [j.t.k./1mi] - 100 ZGODNY nie wykryto
agarze z ekstraktem oslew wgiebny
drozdzowym
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 )
A Escherichia coli +A1:2017-04 0-tk./100mi} ) 0 ZGODNY 0
Filtry membranowe
P°t9”°jal? redox nie | pg_025/08.2019 wyd. IV z
A przeficzony dnia 20.08.2019r. mv -300-1000 pod tabela — 770
wzgledem elektrody Potencjometryczna
wodorowej +19
P°t9”'f,ja' redox | pg_025/08.2019 wyd. IV z
A przeliczony dnia 20.08.2019r. mv -100-1200 pod tabela — 965
wzgledem elektrody Potencjometryczna
wodorowej +19
A Temperatura PN-77/C-04584 [<C] 0.5-50 - — 34.0
B +0.5)
PN-EN ISO
A Chlor zwigzany 7393-2:2018-04 [mg/l Cl,] - 0.3 ZGODNY 0.27
z obliczen +0.05]
PN-EN ISO
A Chlor wolny” 7393-2:2018-04 [mg/l Cl)] 0.03-10.0 0.7-1.0 ZGODNY 0.70
Spektrofotometryczna +0.13
pH (stezenie jonéw .
A wodoru) / temp. PNPE{\‘ 'S.O 10523'2012 pH/°C 2.0-12.0 6.5-7.6 ZGODNY 7.2/34.0
pomiaru otencjometryczna +03




Sprawozdanie z badan Strona: 3
CBiDGP Sp. z 0.0. Nr 11176/ZL/20

z dnia 28.07.2020 Stron: 11

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

**Utlenialno$¢: Podana warto$¢ stanowi réznice pomiedzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartos$cig w wodzie
doprowadzanej do ptywalni.

Potencjat redox jest mierzony elektrodg Ag/AgCl - 3,5 M KCI.

Potencjat redoks:

-woda stodka: min 750 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 770 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych, woda w
nieckach basenowych- areozol)

-woda stodka: min 720 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 750 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych dla niemowlat i
matych dzieci do lat 3)

-woda stona: min 700 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 720 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.8 (woda w nieckach basenowych, woda w nieckach
basenowych- areozol, woda w nieckach basenowych dla niemowlat i matych dzieci do lat 3)

Chlor zwigzany: Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci

AChlor wolny: W sytuacji przekroczenia norm wskaznikéw mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki basenowe;j
kapigcymi sie mozliwe jest krétkotrwate podwyzszone stgezenie chloru wolnego do wartosci nie wigkszerj niz 3.0 mg/l.



CBIiDGP Sp. zo.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 11176/ZL/20

z dnia 28.07.2020

Strona: 4

Stron: 11

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania

prébek:

Data dostarczenia probek: 21.07.2020

Stan prébek:

GMINNY OSRODEK SPORTU | REKREACJI W OZAROWIE MAZOWIECKIM
05-850 OZAROW MAZOWIECKI, SZKOLNA 2A
ul. Szkolna 2a, Ozaréw Mazowiecki

bez zastrzezen

Probki pobrat:

Prébki dostarczyt:

Pracownik CBiDGP

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A),
PN-ISO 5667-5:2017-10 /
IR-73/10.2019, wyd. | z
dnia 21.10.2019r. (S.j*- A)

Pracownik CBiDGP

Numer prébki

09863/04/S/20

Data/godzina pobierania probki

2020-07-21

Miejsce pobierania probki / opis

niecka rekreacyjna (niecka z aerozolem)

Rodzaj probki

Woda na ptywalniach

Zakres . .
Sj.* Parametr Metoda badawczg/ Jednostka | wykonania DOPUSZC,Za.Ine Stwerdzgn!e Wyniki badan / Niepewnos¢
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
PN-EN ISO
A Metnosé 7027-1:2016-09 INTU] 0.15-100 0.5 ZGODNY 0.40
Nefelometrycznie +0.05]
Indeks
A | nedmanganianowy | PN-EN SO 8467:2001 | ) o1 | 050 20.0 4 — 29
(Utlenialnos¢ z Miareczkowo
KMnO4) +0.3
Réznica pomiedzy
utlenialno$cig w
wodzie w niecce .
A basenowej, a w PN-E“Z;i(gziiazzom [mg/l O, >0.5 4 ZGODNY 2.0
wodzie
doprowadzonej do
ptywalni
Liczba .
A Pseudomonas PN';IiN ISO 15266'2009 [i-t-k./100ml] - 0 ZGODNY 0
aeruginosa Hry membranowe
Ogolna liczba
mikroorganizméw w .
A | 36+2°C po 48h na PN'PEN_'SO 62125'2004 [j.t.k./1mi] - 100 ZGODNY 10
agarze z ekstraktem oslew wgiebny
drozdzowym [5:19]
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 )
A Escherichia coli +A1:2017-04 fj-tk./100ml] . 0 ZGODNY 0
Filtry membranowe
P°t9”°jal? redoxnie | pg_075/08.2019 wyd. IV z
A przeliczony dnia 20.08.2019r. mv -300-1000 pod tabela — 771
wzgledem elektrody Potencjometryczna
wodorowej +19
P°t9”'f,ja' redox | pg_025/08.2019 wyd. IV z
A przeliczony dnia 20.08.2019r. mv -100-1200 pod tabela — 970
wzgledem elektrody Potencjometryczna
wodorowej +19
A Temperatura PN-77/C-04584 [C] 0.5-50 - — 30.0
B +0.5)
PN-EN ISO
A Chlor zwigzany 7393-2:2018-04 [mg/l Cl,] - 0.3 ZGODNY 0.21
z obliczen +0.04
PN-EN ISO
A Chlor wolny” 7393-2:2018-04 [mg/l Cl)] 0.03-10.0 0.7-1.0 ZGODNY 0.72
Spektrofotometryczna +0.13
pH (stezenie jonéw .
A wodoru) / temp. PNPE{\‘ 'S.O 10523'2012 pH/°C 2.0-12.0 6.5-7.6 ZGODNY 7.0/29.8
pomiaru otencjometryczna +0.3




Sprawozdanie z badan Strona: 5
CBiDGP Sp. z 0.0. Nr 11176/ZL/20

z dnia 28.07.2020 Stron: 11

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

**Utlenialno$¢: Podana warto$¢ stanowi réznice pomiedzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartos$cig w wodzie
doprowadzanej do ptywalni.

Potencjat redox jest mierzony elektrodg Ag/AgCl - 3,5 M KCI.

Potencjat redoks:

-woda stodka: min 750 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 770 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych, woda w
nieckach basenowych- areozol)

-woda stodka: min 720 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 750 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych dla niemowlat i
matych dzieci do lat 3)

-woda stona: min 700 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 720 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.8 (woda w nieckach basenowych, woda w nieckach
basenowych- areozol, woda w nieckach basenowych dla niemowlat i matych dzieci do lat 3)

Chlor zwigzany: Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci

AChlor wolny: W sytuacji przekroczenia norm wskaznikéw mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki basenowe;j
kapigcymi sie mozliwe jest krétkotrwate podwyzszone stgezenie chloru wolnego do wartosci nie wigkszerj niz 3.0 mg/l.



CBIiDGP Sp. zo.0.

Sprawozdanie z badan

Nr 11176/ZL/20

z dnia 28.07.2020

Strona: 6

Stron: 11

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania

prébek:

Data dostarczenia probek: 21.07.2020

Stan prébek:

GMINNY OSRODEK SPORTU | REKREACJI W OZAROWIE MAZOWIECKIM
05-850 OZAROW MAZOWIECKI, SZKOLNA 2A

ul. Szkolna 2a, Ozaréw Mazowiecki

bez zastrzezen

Probki pobrat:

Prébki dostarczyt:

Pracownik CBiDGP

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A),
PN-ISO 5667-5:2017-10 /
IR-73/10.2019, wyd. | z
dnia 21.10.2019r. (S.j*- A)
Pracownik CBiDGP

Numer prébki 09863/05/S/20
Data/godzina pobierania probki 2020-07-21
Miejsce pobierania probki / opis niecka sportowa
Rodzaj prébki Woda na ptywalniach
Zakres . .
Sj* Parametr Metoda badawczg/ Jednostka | wykonania Dopuszc;a]ne StW|erdz§n!e Wyniki badar / Niepewnosé
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
PN-EN ISO
A Metnosé 7027-1:2016-09 INTU] 0.15-100 0.5 ZGODNY 0.35
Nefelometrycznie +0.05]
Indeks
A | nadmanganianowy | PN-ENISO8467:2001 |\ 61 | 050-200 4 — 2.6
(Utlenialnos¢ z Miareczkowo
KMnO4) +0.3
Réznica pomiedzy
utlenialno$cig w
wodzie w niecce .
A basenowej, a w PN-E“Z;i(gziiazzom [mg/l O] >0.5 4 ZGODNY 1.7
wodzie
doprowadzonej do
ptywalni
Liczba .
A Pseudomonas PN';IiN ISO 15266'2009 [i-t-k./100ml] - 0 ZGODNY 0
aeruginosa Hry membranowe
Ogolna liczba
mikroorganizméw w .
A | 36+2°C po 48h na PN'PEN_'SO 62125'2004 [j.t.k./1mi] - 100 ZGODNY 60
agarze z ekstraktem oslew wgiebny
drozdzowym [44;83]
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 )
A Escherichia coli +A1:2017-04 fj-tk./100ml] . 0 ZGODNY 0
Filtry membranowe
PN-EN ISO
A Chlor wolny* 7393-2:2018-04 [mg/ ClL] | 0.03-10.0 0.3-0.6 NIEZGODNY 0.80
Spektrofotometryczna +0.14]
POte“Cjﬁ? redox nie | pg_175/08.2019 wyd. IV 2
A przeliczony dnia 20.08.2019r. mv -300-1000 pod tabelg — 769
wzgledem elektrody Potencjometryczna
wodorowej +19
POte“‘l’,ja' redox | pR_125/08.2019 wyd. IV z
A przeliczony dnia 20.08.2019r. mv -100-1200 pod tabelg — 968
wzgledem elektrody Potencjometryczna
wodorowej +19
A Temperatura PN-77/C-04584 [C] 0.5-50 - — 28.0
) +0.5
PN-EN ISO
A Chlor zwigzany 7393-2:2018-04 [mg/l Cl,] - 0.3 ZGODNY 0.22
z obliczen +0.04
pH (stezenie jonéw .
A wodoru) / temp. PNPE{\‘ 'S.O 10523'2012 pH/°C 2.0-12.0 6.5-7.6 ZGODNY 7.0/27.9
pomiaru otencjometryczna +0.3




Sprawozdanie z badan Strona: 7

CBiDGP Sp. z 0.0. Nr 11176/ZL/20

z dnia 28.07.2020 Stron: 11

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

**Utlenialno$¢: Podana warto$¢ stanowi réznice pomiedzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartos$cig w wodzie
doprowadzanej do ptywalni.

AChlor wolny : Min. 0.3 mg/l - przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji zwigzkami chloru-promieniowaniem UV lub ozonem. W sytuac;ji
przekroczenia norm wskaznikéw mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki basenowej kgpigcymi sie mozliwe
jest krétkotrwate podwyzszone stezenie chloru wolnego do wartosci nie wiekszej niz 3.0 mg/l. W przypadku niecek basenowych odkrytych najwyzsza
dopuszczalna warto$¢ chloru wolnego wynosi 1.0 mg/l.

Potencjat redox jest mierzony elektrodg Ag/AgCI - 3,5 M KCI.

Potencjat redoks:

-woda stodka: min 750 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 770 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych, woda w
nieckach basenowych- areozol)

-woda stodka: min 720 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 750 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych dla niemowlat i
matych dzieci do lat 3)

-woda stona: min 700 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 720 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.8 (woda w nieckach basenowych, woda w nieckach
basenowych- areozol, woda w nieckach basenowych dla niemowlat i matych dzieci do lat 3)

Chlor zwigzany: Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci



CBIiDGP Sp. zo.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 11176/ZL/20

z dnia 28.07.2020

Strona: 8

Stron: 11

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania
prébek:

Data dostarczenia probek: 21.07.2020

Stan prébek:

GMINNY OSRODEK SPORTU | REKREACJI W OZAROWIE MAZOWIECKIM
05-850 OZAROW MAZOWIECKI, SZKOLNA 2A
ul. Szkolna 2a, Ozaréw Mazowiecki

bez zastrzezen

Probki pobrat:

Prébki dostarczyt:

Pracownik CBiDGP

wg PN-EN ISO

19458:2007 (S.j*- A),

PN-ISO 5667-5:2017-10 /
IR-73/10.2019, wyd. | z
dnia 21.10.2019r. (S.j*- A)

Pracownik CBiDGP

Numer prébki

09863/06/S/20

Data/godzina pobierania probki

2020-07-21

Miejsce pobierania probki / opis

woda po SUW do niecki jacuzzi

Rodzaj probki

Woda na ptywalniach

Metoda badawcza/ Zakres Dopuszczalne | Stwierdzenie
Sj.* Parametr - Jednostka | wykonania P o . Wyniki badan / Niepewnos$¢
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
Liczba .
A Pseudomonas PN';iN ISO 15266'2009 [i-t.k./100ml] - 0 ZGODNY 0
aeruginosa litry membranowe
Ogolna liczba
mikroorganizméw w .
A | 36+2°C po 48h na PN'PEN.'SO 62125'2004 [-t.k/1mi] - 20 ZGODNY 20
agarze z ekstraktem oslew wgtebny
drozdzowym [12;32]
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 ]
A Escherichia coli +A1:2017-04 fj-tk./100ml] ) 0 ZGODNY 0
Filtry membranowe
PN-EN ISO
A Chlor zwigzany 7393-2:2018-04 [mg/l Cl,} - 0.2 ZGODNY 0.18
z obliczen +0.04
A Temperatura PN-77/C-04584 [<C] 0.5-50 - — 34.0
B +0.5
pH (stezenie jonow ) .
A wodoru) / temp. PNPE{\‘ ISO 10523'2012 pH/°C 2.0-12.0 6.5-7.6 ZGODNY 7.2/34.0
pomiaru otencjometryczna 403

Chlor zwigzany: Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci




CBIiDGP Sp. zo.0.

Sprawozdanie z badan Strona: 9
Nr 11176/ZL/20
z dnia 28.07.2020 Stron: 11

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania
prébek:

Data dostarczenia probek: 21.07.2020

Stan prébek:

GMINNY OSRODEK SPORTU | REKREACJI W OZAROWIE MAZOWIECKIM
05-850 OZAROW MAZOWIECKI, SZKOLNA 2A
ul. Szkolna 2a, Ozaréw Mazowiecki

bez zastrzezen

Probki pobrat:

Prébki dostarczyt:

Pracownik CBiDGP

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A),
PN-ISO 5667-5:2017-10 /
IR-73/10.2019, wyd. | z
dnia 21.10.2019r. (S.j*- A)
Pracownik CBiDGP

Numer prébki

09863/07/S/20

Data/godzina pobierania probki

2020-07-21

Miejsce pobierania probki / opis

woda po SUW do niecki rekreacyjnej

Rodzaj probki

Woda na ptywalniach

Metoda badawcza/ Zakres Dopuszczalne | Stwierdzenie
Sj.* Parametr - Jednostka | wykonania P o . Wyniki badan / Niepewnos$¢
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
Liczba .
A Pseudomonas PN';iN ISO 15266'2009 [i-t.k./100ml] - 0 ZGODNY 0
aeruginosa litry membranowe
Ogolna liczba
mikroorganizméw w .
A | 36+2°C po 48h na PN'PEN.'SO 62125'2004 [-t.k/1mi] - 20 ZGODNY 20
agarze z ekstraktem oslew wgtebny
drozdzowym [12;32]
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 ]
A Escherichia coli +A1:2017-04 fj-tk./100ml] ) 0 ZGODNY 0
Filtry membranowe
PN-EN ISO
A Chlor zwigzany 7393-2:2018-04 [mg/l Cl,} - 0.2 ZGODNY 0.20
z obliczen +0.04
A Temperatura PN-77/C-04584 [C] 0.5-50 - — 30.0
B +0.5
pH (stezenie jonow ) .
A wodoru) / temp. PNPE{\‘ lS.O 10523'2012 pH/°C 2.0-12.0 6.5-7.6 ZGODNY 7.0/30.0
pomiaru otencjometryczna 403

Chlor zwigzany: Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci




CBIiDGP Sp. zo.0.

Sprawozdanie z badan Strona: 10
Nr 11176/ZL/20
z dnia 28.07.2020 Stron: 11

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania
prébek:

Data dostarczenia probek: 21.07.2020

Stan prébek:

GMINNY OSRODEK SPORTU | REKREACJI W OZAROWIE MAZOWIECKIM
05-850 OZAROW MAZOWIECKI, SZKOLNA 2A
ul. Szkolna 2a, Ozaréw Mazowiecki

bez zastrzezen

Probki pobrat:

Prébki dostarczyt:

Pracownik CBiDGP

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A),
PN-ISO 5667-5:2017-10 /
IR-73/10.2019, wyd. | z
dnia 21.10.2019r. (S.j*- A)
Pracownik CBiDGP

Numer prébki

09863/08/S/20

Data/godzina pobierania probki

2020-07-21

Miejsce pobierania probki / opis

woda po SUW do niecki sportowej

Rodzaj probki

Woda na ptywalniach

Metoda badawcza/ Zakres Dopuszczalne | Stwierdzenie
Sj.* Parametr - Jednostka | wykonania P o . Wyniki badan / Niepewnos$¢
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
Liczba .
A Pseudomonas PN';iN ISO 15266'2009 [i-t.k./100ml] - 0 ZGODNY 0
aeruginosa litry membranowe
Ogolna liczba
mikroorganizméw w .
A | 36+2°C po 48h na PN'PEN.'SO 62125'2004 [-t.k/1mi] - 20 ZGODNY 18
agarze z ekstraktem oslew wgtebny
drozdzowym [11;30]
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 ]
A Escherichia coli +A1:2017-04 fj-tk./100ml] ) 0 ZGODNY 0
Filtry membranowe
PN-EN ISO
A Chlor zwigzany 7393-2:2018-04 [mg/l Cl,} - 0.2 ZGODNY 0.17
z obliczen +0.03
A Temperatura PN-77/C-04584 [<C] 0.5-50 - — 28.0
B +0.5
pH (stezenie jonow ) .
A wodoru) / temp. PNPE{\‘ lS.O 10523'2012 pH/°C 2.0-12.0 6.5-7.6 ZGODNY 7.0/28.0
pomiaru otencjometryczna 403

Chlor zwigzany: Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci




CBIiDGP Sp. zo.0.

Sprawozdanie z badan Strona: 11
Nr 11176/ZL/20

z dnia 28.07.2020 Stron: 11

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Data dostarczenia probki: 21.07.2020

Stan prébki

GMINNY OSRODEK SPORTU | REKREACJI W OZAROWIE MAZOWIECKIM
05-850 OZAROW MAZOWIECKI, SZKOLNA 2A
Miejsce pobierania probki: ul. Szkolna 2a, Ozaréw Mazowiecki Prébke pobrat: Pracownik CBiDGP

Bez zastrzezen

wg PN-ISO
5667-5:2017-10 (S.j*- A)
Probke dostarczyt: Pracownik CBiDGP

Numer prébki 09864/01/S/20
Data/godzina pobierania probki 2020-07-21
Miejsce pobierania probki / opis woda doprowadzana na ptywalnie
Rodzaj prébki Woda
Metoda badawcza/ Zakres Dopuszczalne | Stwierdzenie
Sj.* Parametr weze Jednostka | wykonania puszcza wierazen Wyniki badan / Niepewno$¢
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
Indeks
A nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 [mg/l O] 0.50 - 20.0 _ _ 0.90

(Utlenialnos¢ z
KMnO4)

Miareczkowo

+0.09

Niepewnos$¢: niepewno$¢ rozszerzona poboru i oznaczenia dla p=95% i wspdtczynnika rozszerzenia k=2.
* S.j. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,

Stwierdzenie zgodnosci przeprowadzono w odniesieniu do:
aktu prawnego Dz.U. 2015 poz. 2016 Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach

Do stwierdzenia zgodnosci Laboratorium zastosowato zasade podejmowania decyz;ji :

wg wytycznych klienta bez uwzgledniania niepewnosci

Decyzja zgodnosci/niezgodnos$ci badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze by¢ odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizacje nadzorujacg luk
inng jednostke dokonujgcg oceny zgodnosci.

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczace miejsca i opisu probki zostaty uzyskane od klienta.

Wedtug deklaracji Klienta wyniki bedg wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanej(ych) prdbki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢
powielane inaczej niz w catosci.
Daty wykonania poszczegdlnych badan sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.
*KONIEC SPRAWOZDANIA*
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CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.0.
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AB 418

akredytacja w zakresie badan srodowiska
naturalnego i sSrodowiska pracy

akredytacja w zakresie badan
nieniszczacych i mechanicznych

PCA

Frosmr Gostons
ARRECYHT

AP QWG

akredytacja w zakresie wzorcowania
przyrzadéw pomiarowych wielkosci
elektrycznych

AR Q0

akredytacja dziatalnosci inspekcyjnej
urzadzen eksploatowanych w podziemnych
zaktadach gérniczych

PCA

Foosnr Gryiem
A

CERIYFIEAZIN
wrRIeaW

ALTS

wyrobéw

[SO 9001
ISO 14001
IS0 27001

PN-N 18001

zakresy akredytacji zamieszczone sa
na stronie www.pca.gov.pl

Ledziny, 2020.07.28

Zatgcznik do sprawozdania nr 11176/ZL/20

GMINNY OSRODEK SPORTU | REKREACJI W
OZAROWIE MAZOWIECKIM

ul. SZKOLNA 2A

05-850 OZAROW MAZOWIECKI

Niniejszym informujemy, ze data sprzedazy jest zgodna z protokotem
zdawczo-odbiorczym.
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