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HKN.9020.3.4ż.ż024 Ożarow Maz. 13.03.2024 r.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

w ożarowie Mazowieckim

ul. Szkolna 2A, 05-850 Ożarów Maz.
(dot. PĘwalni GOSiR w Ozarowie Maz.)

OCENA JAKOSCI WODY (za luty)

Na podstawie:

- art, 1pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

( Dz. U. z2023 r. poz.338 ze zm.)

- § 2 ust, l rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim

powinna odpowiadaó woda na pĘwalniach (Dz. U. z2022 r. poz, 1230)

' 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

stwierdza, że woda na pływalni Gminnego Ośrodka Spońu

i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim jest prrydatna do kąpieli

UZASADNIENIE

Przeprowad zona analizawyników badańp.}U"t wody pobranych w dniu 06.02, 2024 r. oraz

w dniu 20,02,2024 r, na pĘwalni Gminnego Ośrodka Sportu iRekreacji w Ozarowie Mazowięckim

wykazala, ze woda spełnia wymagania mikobiolog icznę i fizykochemiczne określone w załączniku nr

1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna

odpowiadaó woda na pĘwalniach. Badania próbek wody pobranych w dniu 27 ,02,2024 r. na pĘwalni

GOSiR w Ozarowie Mazowieckim przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Powięcię Warszawskim Zachodnim wykazaĘ zaniżony poziom potencjału rędoks w wodzie

w nieckach (596 mV, 699 mY,715 mV,), przy wartości określonej w rozporządzeniu powyżej 750 mV.

Wartości pozostaĘch parametrów oznaczonyah w próbkach wody pobranych w dniu ż7.02.2024 nie

wykazaŁy niegodności
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Zaniżony poziom potencjału redoks w wodzie w nieckach nie stanowił zagrożenia dla zdrowia

użytkowników pływalni poniewź nie wpĘnął na pogorszenie procesów uzdatniania wody, w tym

dezynfekcji wody - nie stwierdzono przekroczenia wartości parametryaznych pozostĄch parametrów

oznaczany ch w wodzie, w szcze gó lności parametrów m ikrob iolo gicznych.
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Otrz},rnLde:

1. Gmirrny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim

ul. Szkolna 2A, 05-850 Ożarow Maz.

2. Aa.

Do wiadonrości:

l . Burmistrz Ozarorva Mazowieckiego

ui. Kole.jowa 2, 05-850 Ozarów Maz.
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