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OCENA JAKOŚCI WODY 

Na podstawie:

- art. 1 pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

   (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 416)

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim  

   powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim 

stwierdza, że woda na Basenach Odkrytych w Kręczkach,   

znajdujących się na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w Kręczkach 

przy ul. Sochaczewskiej  216 jest przydatna do kąpieli

U Z A S A D N I E N I E

Przeprowadzona analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 15.07.2025 r. przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim na terenie 

Basenów Odkrytych w Kręczkach wykazała zaniżony poziom potencjału redoks w wodzie w nieckach 

(625 mV – 725 mV), przekroczony poziom chloroformu w niecce basenowej o gł. 0,6 m i  niecce 

basenowej placu zabaw (powyżej 0,100 mg/l), niecce basenowej o gł. 1,45 m – 0,048 mg/l; niecce o gł. 

1,05 m 0,086 mg/l, przekroczony poziom sumy trihalometanów w niecce basenowej o gł. 0,6 m i  niecce 

basenowej placu zabaw (0,11 mg/l), przekroczony poziom chloru wolnego w niecce placu zabaw 1,1 

mg/l  i niecce o gł. 1,45 m - 1,2 mg/l, przekroczony poziom chloroformu powyżej 100 mg/l, 

przekroczony poziom sumy trihalometanów 0,13 mg/l, mętności 0,87 NTU oraz obecność 

Pseudomonasa aeruginosa powyżej 80 jtk w systemie cyrkulacji niecki placu zabaw, przekroczony 

poziom chloroformu 0,044 mg/l w systemie cyrkulacji niecki o gł. 1,45 m, przekroczony poziom 

chloroformu 0,096 mg/l i sumy trihalometanów 0,10 mg/l w systemie cyrkulacji niecki o gł. 1,05 m, 

przekroczony poziom chloroformu powyżej 100 mg/l i sumy trihalometanów0,13 mg/l w systemie 

cyrkulacji niecki o gł. 0,6 m, przy wartościach określonych w rozporządzeniu dla potencjału redoks 

powyżej 750 mV, chloroformu do 0,03 mg/l, chloru wolnego 1,0 mg/l, sumy trihalometanów w nieckach 



i w systemie cyrkulacji niecek 0,1 mg/l, mętności w systemie cyrkulacji niecki 0,3 NTU, Pseudomonas 

aeruginosa w systemie cyrkulacji niecki 0 jtk/ml.

 Wartości pozostałych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oznaczonych w próbkach 

wody pobranych z niecek w dniu 15.07.2025 r. nie wykazały nieprawidłowości.

Badania  próbek wody pobranych w dniu 17.07.2025 r. na terenie Basenów Odkrytych 

w Kręczkach, w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządzającego obiektem wykazały, że woda 

spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załączniku nr 1 i 2 do 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim  powinna 

odpowiadać woda na pływalniach, w tym wymagania określone dla potencjału redoks, chloroformu, 

sumy trihalometanów, mętności, chloru wolnego, Pseudomonas aeruginosa

            Ponadto przeprowadzono badania próbek wody pobranych ze zjeżdżalni, z wodnego placu 

zabaw dla dzieci oraz z natrysków przy nieckach znajdujących się na terenie Kompleksu Rekreacyjno-

Sportowego w Kręczkach. Analiza wyników badań wykazała prawidłowy poziom oznaczonych 

parametrów.

Niezgodności dotyczące wystąpienia zaniżonego potencjału redoks w wodzie w nieckach, 

ponadnormatywnego poziomu chloru wolnego w niecce o gł. 1,45 m i placu zabaw, 

ponadnormatywnego poziomu chloroformu w wodzie w nieckach i systemie cyrkulacji niecek oraz 

ponadnormatywnego poziomu sumy trihalometanów  w niecce o gł. 0,6 m i niecce placu zabaw 

i systemie cyrkulacji niecki o gł. (0,6 m; 1,05 m, placu zabaw) oraz obecność Pseudomonasa aeruginosa 

i wysoki poziom mętności w wodzie w systemie cyrkulacji niecki placu zabaw, nie stanowiły 

bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia kąpiących się z uwagi na krótki czas trwania przekroczenia, nie 

stwierdzono przekroczenia wartości parametrycznych pozostałych parametrów oznaczanych w wodzie, 

w szczególności parametrów mikrobiologicznych,

Otrzymuje: 

1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim

    ul. Szkolna 2a, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Do wiadomości:

1. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

    ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Wyk: RK
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